CVU (el.)
CFU (fix)

ISU 1093
0-15°

ISU 209
2-15°

mind. 50.0 (z.B.: ONORM B 3691)

ZCU

o (S 181

1SU 1093 (KONVEX Glas)

ISU 2093 (Flachglas): 2° Gefalle von
der Scharnierseite zur Motorseite

Kappleisten-Set ZZZ 210J

Scharnierseite Motorseite
i (Scharniere bei (Motor bei =
Gefdlle immer Gefdlle immer
2 Richtung First) Richtung Traufe) | &
% | Aussparung = B in mm x H in mm
] 600—-610 x 600-610
% | 900-910 x  600-610
800-810 x 800-810
900-910 x  900-910
1000—-1010 x 1000—1010
. 1200-1210 x  900-910
Dampfbremse in der Nut
des Aufsatzkranzes verkleben. 1200-1210 x 1200-1210
Warmeddmmung : 30cm Aufsatzkranzverldngerung
17— Wdrmeddmmung

Abdichtungs u.
Ausgleichschicht

Dampfsperre fachmdnnisch anbinden

-« 0

o Unterg.r.und mit] e
w7, L Gefdlle A

Beplankung

4 -

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG CFU/CVU + ZCU 30cm; Kombination
nur im A3 Format maBstdblich
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